
 

 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 
CONTRATAR LAS ADECUACIONES GENERALES Y LA CONSTRUCCIÓN DEL DEL CAFETÍN 
EXTERIOR Y COMEDOR INTERIOR DEL SALÓN AMILKAR GUIDO, EN ARAS DE 
CONVERTIR LOS ESPACIOS DE BIENESTAR DOCENTE EN AMBIENTES MODERNOS, 
FUNCIONALES Y DE ALTO NIVEL INSTITUCIONAL. 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

La Universidad del Atlántico, como institución pública de educación superior 
comprometida con la excelencia académica, el bienestar universitario, el fortalecimiento 
de la permanencia profesoral y la consolidación de espacios que promuevan el desarrollo 
integral de su comunidad educativa, ha identificado la necesidad de intervenir 
integralmente los espacios destinados al bienestar docente localizados en el entorno del 
Salón Amilkar Guido, mediante la ejecución de adecuaciones generales y la construcción 
del cafetín exterior y comedor interior, con el propósito de transformarlos en ambientes 
modernos, funcionales, accesibles, seguros y acordes con las condiciones de calidad 
exigidas para una institución de educación superior de carácter público. 

La necesidad surge como resultado de las condiciones físicas actualmente presentes en 
las áreas objeto de intervención, las cuales evidencian limitaciones de funcionalidad, 
confort, aprovechamiento espacial, integración arquitectónica y capacidad de atención 
a las necesidades de permanencia y bienestar de los docentes y demás usuarios 
institucionales. Las condiciones actuales no permiten un uso óptimo de los espacios 
destinados a actividades de descanso, alimentación, interacción académica informal, 
reuniones de trabajo y actividades complementarias asociadas al ejercicio de la función 
misional universitaria. 

En el marco de los procesos de fortalecimiento institucional adelantados por la 
Universidad del Atlántico y en concordancia con las políticas de bienestar universitario, 
calidad educativa y modernización de la infraestructura física, se requiere desarrollar una 
intervención integral que permita recuperar, adecuar y optimizar áreas estratégicas 
destinadas al servicio de los docentes, incorporando criterios contemporáneos de diseño 
arquitectónico, sostenibilidad, accesibilidad, funcionalidad, confort ambiental y 
eficiencia operativa. 

La Universidad reconoce que los espacios físicos constituyen un factor determinante en 
la calidad de vida laboral de los docentes y en el fortalecimiento de los procesos 
académicos y administrativos. En consecuencia, resulta indispensable disponer de 
ambientes que faciliten la interacción interdisciplinaria, el desarrollo de actividades de 
bienestar, la permanencia en el campus universitario y la generación de escenarios 
propicios para la construcción de comunidad académica. 



 

 

La intervención proyectada permitirá la consolidación de un comedor interior dotado de 
condiciones arquitectónicas, técnicas y funcionales acordes con los requerimientos 
institucionales actuales, complementado con un cafetín exterior que favorezca el 
aprovechamiento de áreas abiertas mediante la incorporación de elementos de 
mobiliario urbano, pérgolas, zonas de estancia, jardinería y espacios de encuentro que 
contribuyan al bienestar de los usuarios y a la apropiación del entorno universitario. 

Desde el punto de vista técnico, el proyecto contempla una intervención integral que 
comprende actividades de demolición selectiva, adecuaciones arquitectónicas, 
construcción de nuevos elementos de mampostería, instalación de acabados 
arquitectónicos, renovación de pisos y revestimientos, instalación de sistemas de 
impermeabilización, suministro e instalación de carpintería metálica y de aluminio, 
ventanería acústica de altas prestaciones, adecuaciones eléctricas, sistemas de 
iluminación interior y exterior, sistemas audiovisuales y de sonido, instalaciones 
hidrosanitarias, redes de drenaje, sistema de puesta a tierra, elementos de protección 
contra incendios, mobiliario institucional especializado y dotación complementaria 
requerida para garantizar la plena operatividad de los espacios intervenidos. 

Particular relevancia reviste la incorporación de soluciones arquitectónicas orientadas al 
confort ambiental y la eficiencia funcional de las áreas intervenidas, mediante la 
instalación de ventanería acústica de control solar, sistemas de blackout motorizado, 
pérgolas metálicas con acabados de alta durabilidad para exteriores, mobiliario 
ergonómico, zonas de servicio para cafetería y elementos destinados al fortalecimiento 
de la experiencia de los usuarios. 

La ejecución de las obras permitirá además optimizar las condiciones de seguridad, 
accesibilidad y cumplimiento normativo de los espacios objeto de intervención, 
mediante la actualización de las redes eléctricas e hidrosanitarias, la instalación de 
aparatos sanitarios institucionales de bajo consumo, sistemas de iluminación eficientes 
y elementos constructivos que garanticen mejores condiciones de operación y 
mantenimiento. 

La contratación propuesta se encuentra alineada con los fines de la contratación estatal, 
orientados a garantizar la continua y eficiente prestación de los servicios a cargo de las 
entidades públicas y al cumplimiento de los fines estatales, en este caso relacionados 
con la prestación del servicio público de educación superior y el fortalecimiento de las 
condiciones institucionales requeridas para su adecuado desarrollo. Asimismo, responde 
al principio de planeación que exige la existencia previa de estudios, diseños y soportes 
técnicos que permitan establecer la viabilidad de los proyectos de infraestructura 
pública. 



 

 

La ejecución del proyecto generará impactos positivos en materia de bienestar 
institucional, fortalecimiento de la infraestructura física universitaria, mejoramiento de 
las condiciones de habitabilidad y confort, optimización de los espacios de encuentro 
académico, incremento de la funcionalidad de las áreas de servicio y consolidación de 
ambientes que reflejen los estándares de calidad y modernización que la Universidad del 
Atlántico promueve en el desarrollo de sus funciones misionales de docencia, 
investigación, extensión y proyección social. 

En consecuencia, se hace necesario adelantar el proceso contractual que permita 
seleccionar un contratista idóneo para ejecutar las adecuaciones generales y la 
construcción del cafetín exterior y comedor interior del Salón Amilkar Guido, 
garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, arquitectónicas y 
funcionales definidas por la Universidad del Atlántico, así como la correcta inversión de 
los recursos públicos destinados al fortalecimiento de la infraestructura institucional. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CIVIL 

El contrato comprende la ejecución integral de las obras necesarias para la adecuación, 
construcción, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de todos los 
componentes requeridos para el cafetín exterior y comedor interior del Salón Amilkar 
Guido. 

Las actividades incluyen, entre otras: 
 

 OBRAS PRELIMINARES 

Las obras preliminares comprenden el conjunto de actividades necesarias para la 
preparación, adecuación y aseguramiento de las áreas objeto de intervención antes del 
inicio de las actividades constructivas principales.  

Estas labores incluyen el cerramiento y señalización temporal de las zonas de trabajo, la 
protección de elementos arquitectónicos existentes que deban conservarse, el lavado 
especializado de fachadas y superficies, la preservación de pisos en mármol y demás 
elementos susceptibles de afectación durante la ejecución de las obras, así como todas 
las actividades necesarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, 
accesibilidad y control operativo. 

Estas actividades constituyen la etapa inicial del proyecto y tienen como finalidad 
minimizar riesgos para la infraestructura existente, proteger a los usuarios de la 
Universidad y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades posteriores. 

 DEMOLICIONES Y DESMONTES 



 

 

Comprenden la ejecución de demoliciones selectivas y desmontes controlados de los 
elementos arquitectónicos, eléctricos, mecánicos y de acabados existentes que deban 
ser retirados para permitir la construcción de los nuevos espacios proyectados. 

Incluyen la demolición manual y mecánica de muros, pisos, plantillas, alfajías, placas de 
mortero deterioradas, desmontaje de puertas, ventanas, cielos rasos, ductos de aire 
acondicionado, cableados, luminarias, tuberías y demás elementos identificados en los 
diseños y especificaciones técnicas. 

Las actividades deberán ejecutarse bajo procedimientos que garanticen la estabilidad de 
las estructuras existentes y la protección de los elementos que permanecerán en 
servicio. 

 RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 

Comprende la recolección, cargue, transporte, manejo y disposición final de todos los 
residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución de la obra. 

El contratista deberá garantizar que los residuos sean transportados a sitios autorizados 
por las autoridades competentes, dando cumplimiento a la normatividad ambiental 
vigente y a los lineamientos institucionales de manejo de residuos de construcción y 
demolición. 

Las áreas intervenidas deberán mantenerse permanentemente limpias y libres de 
materiales sobrantes que puedan afectar la seguridad o el normal desarrollo de las 
actividades universitarias. 

 ADECUACIONES ESTRUCTURALES MENORES 

Comprenden las intervenciones localizadas requeridas para garantizar la estabilidad, 
funcionalidad y durabilidad de los elementos constructivos existentes que serán 
integrados al nuevo proyecto arquitectónico. 

Incluyen reparaciones puntuales de concreto, tratamiento de fisuras, recuperación de 
superficies deterioradas, reparación de elementos afectados por procesos de corrosión, 
conformación de pendientes, nivelaciones, construcción de alfajías y demás actividades 
necesarias para garantizar las condiciones técnicas adecuadas para la instalación de los 
nuevos acabados y sistemas constructivos. 

Estas actividades no contemplan modificaciones estructurales mayores ni alteraciones 
de la configuración resistente principal de las edificaciones existentes. 



 

 

 CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES 

Comprende la ejecución de nuevos muros, divisiones arquitectónicas y elementos 
complementarios requeridos para la configuración espacial del comedor interior, áreas 
de servicio, baños y demás espacios proyectados. 

Incluye la construcción de muros en bloque de concreto, morteros de pega, pañetes, 
filos, dilataciones, nivelaciones y acabados necesarios para garantizar superficies aptas 
para la aplicación posterior de revestimientos y pinturas. 

Las divisiones deberán ejecutarse conforme a los diseños arquitectónicos aprobados, 
garantizando alineación, verticalidad, estabilidad y calidad de acabados. 

 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS 

Comprende todas las actividades destinadas a garantizar la estanqueidad y protección 
de las superficies expuestas a la acción del agua, la humedad y los agentes atmosféricos. 

Incluye la remoción de materiales deteriorados, preparación de superficies, aplicación de 
morteros impermeabilizados, sellado de juntas y fisuras, conformación de pendientes, 
tratamiento de alfajías, impermeabilización de cubiertas, muros exteriores y fachadas, 
así como la aplicación de productos especializados para protección contra filtraciones y 
humedades. 

Estas actividades buscan prolongar la vida útil de la infraestructura intervenida y prevenir 
futuras afectaciones por ingreso de agua. 

 INSTALACIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS 

Comprende el suministro e instalación de todos los acabados de piso previstos para el 
proyecto, incluyendo pisos cerámicos, porcelanatos, deck arquitectónico en WPC, 
zócalos y demás revestimientos especificados en los diseños. 

Incluye la preparación de superficies, nivelación, suministro de adhesivos, cortes 
especiales, instalación, boquillado, limpieza y protección de los materiales instalados. 

Asimismo, contempla la recuperación, brillado y cristalización de superficies existentes 
en mármol, garantizando uniformidad estética y óptimas condiciones de uso. 

 APLICACIÓN DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS 



 

 

Comprende la ejecución de todos los tratamientos y acabados superficiales requeridos 
para la terminación estética y funcional de los espacios intervenidos. 

Incluye suministro y aplicación de estucos interiores y exteriores, pinturas vinílicas y 
acrílicas, revestimientos decorativos en WPC, acabados especiales para muros, columnas 
y elementos arquitectónicos, así como todas las actividades complementarias necesarias 
para obtener superficies uniformes, resistentes y acordes con el diseño arquitectónico 
aprobado. 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANERÍA Y ELEMENTOS EN 
ALUMINIO Y VIDRIO 

Comprende el suministro, fabricación, transporte e instalación de todos los sistemas de 
carpintería arquitectónica contemplados en el proyecto. 

Incluye puertas abatibles, puertas corredizas, puertas empotradas, ventanería acústica, 
portones metálicos, sistemas de perfilería en aluminio, herrajes, sellos, anclajes, vidrios 
laminados acústicos, vidrios de seguridad de alto desempeño y demás componentes 
requeridos para garantizar funcionalidad, confort acústico, seguridad y durabilidad. 

Todos los elementos deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en 
los diseños y normas aplicables. 

 CONSTRUCCIÓN DE CIELOS RASOS ARQUITECTÓNICOS 

Comprende la ejecución de sistemas de cielo raso suspendido con fines arquitectónicos, 
acústicos y funcionales. 

Incluye estructura metálica galvanizada, paneles de drywall, aislamiento acústico 
mediante lana mineral o materiales equivalentes, tratamiento de juntas, elementos 
decorativos, revestimientos especiales y acabados finales. 

El sistema deberá permitir la integración adecuada de instalaciones eléctricas, 
iluminación, sonido y demás redes técnicas requeridas por el proyecto. 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN Y FUERZA 

Comprende la construcción integral de las redes eléctricas requeridas para el 
funcionamiento de los nuevos espacios. 

Incluye canalizaciones, cableado, tableros eléctricos, tomacorrientes, interruptores, 
salidas de iluminación, luminarias decorativas y funcionales, sistema de respaldo 



 

 

eléctrico, transferencia automática, protecciones eléctricas, puesta en marcha y pruebas 
de funcionamiento. 

Todas las instalaciones deberán cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – 
RETILAP. 

 INSTALACIÓN DE SISTEMAS AUDIOVISUALES Y SONIDO 

Comprende el suministro e instalación de los equipos y redes requeridas para la 
reproducción de audio y contenidos audiovisuales en los espacios intervenidos. 

Incluye parlantes empotrados, cableado especializado, soportes, pantallas interactivas 
de gran formato, accesorios de fijación, configuración de equipos, pruebas operativas y 
puesta en funcionamiento. 

El sistema deberá garantizar cobertura adecuada, calidad de reproducción y 
compatibilidad con las necesidades institucionales. 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 

Comprende el suministro, transporte, ensamblaje e instalación del mobiliario interior y 
exterior requerido para la operación integral del proyecto. 

Incluye mesas, sillas, sofás, barras de servicio, muebles para cafetería, jardineras, 
pérgolas, samovares, estaciones de servicio y demás elementos previstos en el diseño 
interior. 

Todos los elementos deberán cumplir criterios de ergonomía, resistencia, funcionalidad 
y calidad acordes con el uso institucional proyectado. 

 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y DOTACIÓN SANITARIA 

Comprende la adecuación integral de las unidades sanitarias requeridas para el 
funcionamiento de los nuevos espacios. 

Incluye divisiones sanitarias, sanitarios institucionales, orinales, lavamanos, griferías, 
secadores de manos, dispensadores, espejos, accesorios y demás elementos necesarios 
para garantizar condiciones adecuadas de higiene, accesibilidad y servicio. 

La dotación deberá cumplir los estándares de calidad, durabilidad y eficiencia 
establecidos por la Universidad. 



 

 

 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE DRENAJE 

Comprende la construcción de las redes de abastecimiento de agua potable, evacuación 
de aguas residuales, ventilación sanitaria y manejo de aguas lluvias requeridas para el 
proyecto. 

Incluye acometidas, redes internas, válvulas, accesorios, cajas de inspección, trampas de 
grasa, sistemas de drenaje, conexiones a redes existentes, pruebas hidráulicas y puesta 
en servicio. 

Todas las instalaciones deberán ejecutarse conforme a los lineamientos del Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 

 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Comprende el diseño complementario, suministro, instalación y certificación del sistema 
de puesta a tierra requerido para la protección de las instalaciones eléctricas y de los 
usuarios. 

Incluye electrodos, conductores de cobre, soldaduras exotérmicas, barrajes 
equipotenciales, registros de inspección, mediciones especializadas y certificación final 
de cumplimiento. 

El sistema deberá cumplir integralmente las exigencias establecidas en el RETIE vigente. 

 ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS 

Comprenden todas aquellas actividades accesorias o complementarias necesarias para 
garantizar la correcta integración de los distintos componentes del proyecto. 

Incluyen ajustes arquitectónicos menores, elementos de soporte, anclajes, remates, 
sellados, protecciones, adecuaciones de transición entre materiales, correcciones 
derivadas de condiciones reales de obra y demás actividades indispensables para la 
correcta terminación de los trabajos. 

 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO 

Comprende las actividades finales necesarias para la entrega formal de la obra a la 
Universidad del Atlántico. 

Incluye limpieza profunda de todas las áreas intervenidas, retiro de materiales sobrantes, 
eliminación de residuos, lavado de superficies, pruebas de funcionamiento de los 



 

 

sistemas instalados, corrección de observaciones, entrega de garantías, manuales de 
operación y mantenimiento, planos récord cuando aplique y recibo a satisfacción por 
parte de la supervisión. 

La obra deberá entregarse completamente terminada, operativa, limpia y en condiciones 
óptimas para su uso inmediato por parte de la comunidad universitaria. 

a. Localización 

El proyecto se desarrollará dentro de las instalaciones de la Universidad del Atlántico, 
específicamente en las áreas asociadas al Salón Amilkar Guido y los espacios destinados 
al nuevo cafetín exterior y comedor interior. 

La localización exacta deberá corresponder a los planos arquitectónicos, diseños y 
documentos técnicos suministrados por la Universidad. 

Figura 1. Localización del Proyecto 
Campus Universidad del Atlántico. 

 
 
 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las principales actividades para ejecutar son las siguientes: 

El contratista deberá ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar la correcta 
construcción, adecuación, suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
del proyecto. 

3.1 Obras preliminares 



 

 

Comprenden: 

 Lavado de fachadas. 

 Protección y preservación de pisos existentes. 

 Demoliciones manuales y mecánicas. 

 Desmontes de puertas, ventanas y cielos rasos. 

 Retiro de ductería y sistemas existentes. 

 Manejo y disposición final de escombros. 

 Aislamiento y señalización de áreas de trabajo. 

3.2 Obras de mampostería 

Comprenden: 

 Nivelación de pisos. 

 Construcción de morteros impermeabilizados. 

 Reparación de superficies. 

 Construcción de alfajías. 

 Pañetes interiores y exteriores. 

 Reparación de elementos de concreto. 

 Tratamiento de fisuras y protección anticorrosiva. 

3.3 Construcción de muros 

Incluye: 

 Construcción de muros en bloque de concreto. 

 Pañetes. 

 Acabados y preparación para pintura. 

3.4 Pisos 

Incluye: 

 Instalación de pisos cerámicos. 

 Instalación de porcelanatos. 



 

 

 Instalación de pisos tipo deck WPC. 

 Cristalización de pisos en mármol. 

 Zócalos. 

 Boquillado y acabados finales. 

3.5 Acabados arquitectónicos 

Incluye: 

 Estucos interiores y exteriores. 

 Pinturas vinílicas. 

 Pinturas impermeables. 

 Revestimientos decorativos en WPC. 

 Acabados especiales definidos en los diseños. 

3.6 Puertas, ventanería y cerramientos 

Comprende: 

 Ventanas acústicas abatibles, fijas y corredizas. 

 Puertas abatibles. 

 Puertas corredizas. 

 Portones metálicos. 

 Vidrios laminados acústicos. 

 Vidrios de seguridad resistentes a impactos y eventos climáticos. 

 Anclajes y herrajes especializados. 

3.7 Cielos rasos arquitectónicos 

Incluye: 

 Estructura metálica galvanizada. 

 Panelería drywall. 

 Tratamiento de juntas. 

 Elementos decorativos. 



 

 

 Aislamiento acústico. 

 Pintura y acabados finales. 

3.8 Instalaciones eléctricas 

Comprende: 

 Canalizaciones. 

 Cableado eléctrico. 

 Tomas y salidas eléctricas. 

 Interruptores. 

 Iluminación interior. 

 Iluminación decorativa. 

 Tableros eléctricos. 

 Sistema de transferencia automática. 

 Planta eléctrica. 

 Pruebas y certificaciones. 

3.9 Sistemas audiovisuales 

Incluye: 

 Sistema de sonido. 

 Parlantes empotrados. 

 Cableado especializado. 

 Pantallas interactivas. 

 Soportes y accesorios. 

 Configuración y puesta en servicio. 

3.10 Mobiliario 

Comprende: 

 Mesas interiores y exteriores. 

 Sillas. 



 

 

 Sofás. 

 Jardineras. 

 Barras de servicio. 

 Mobiliario de cafetería. 

 Samovares. 

 Pérgolas. 

 Blackouts motorizados. 

3.11 Instalaciones hidrosanitarias 

Comprende: 

 Redes de agua potable. 

 Redes sanitarias. 

 Redes de ventilación. 

 Redes de aguas lluvias. 

 Aparatos sanitarios. 

 Lavamanos. 

 Orinales. 

 Fluxómetros. 

 Trampas de grasa. 

 Cajas de inspección. 

3.12 Sistema de puesta a tierra 

Incluye: 

 Malla de puesta a tierra. 

 Barras equipotenciales. 

 Registros de inspección. 

 Mediciones y certificaciones. 

3.13 Entrega y puesta en funcionamiento 



 

 

Comprende: 

 Limpieza final. 

 Corrección de observaciones. 

 Pruebas funcionales. 

 Capacitación básica al personal designado. 

 Entrega de manuales y garantías. 

a. Principales Ítems de pago:  

Los ítems de pago estarán conformados por los siguientes capítulos: 

1. Obras preliminares. 

2. Mampostería. 

3. Muros. 

4. Columnas. 

5. Pisos. 

6. Acabados. 

7. Puertas y ventanas. 

8. Cerraduras. 

9. Cielo raso. 

10. Instalaciones eléctricas. 

11. Sistema de sonido y visión. 

12. Mobiliario. 

13. Aparatos sanitarios y accesorios. 

14. Sistema de puesta a tierra. 

15. Redes hidrosanitarias y complementarias. 

Los pagos se efectuarán conforme a las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas 
a satisfacción por la supervisión del contrato. 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 



 

 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso 
es el establecido en la sección 2.1. De los PLIEGOS DE CONDICIONES, el cual se contará a 
partir del cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecución del contrato.  

5. FORMA DE PAGO 

De conformidad con lo establecido en el Anexo 5 – Condiciones contractuales, LA 
UNIVERSIDAD pagará al contratista el valor por el cual le fue aceptado en la oferta, de 
acuerdo con la siguiente forma de pago, previa presentación de los productos 
debidamente entregados, aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la 
supervisión: 

LA UNIVERSIDAD cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato en moneda legal 
colombiana una vez se encuentre aprobado EL P.A.C. (Programa anual mensualizado de 
Caja), de la siguiente manera: 

 Un anticipo correspondiente al treinta por cuarenta (40%) del valor del 
contrato dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de 
radicación en el Departamento de Gestión Financiera previa firma del Actade 
Inicio y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del contrato. 
 

 El valor total del contrato se pagará mediante actas parciales y/o avance 
deobra una vez amortizado el anticipo, dentro de los sesenta (60)días 
calendario, previa amortización del anticipo partir de la fecha deradicación 
en el Departamento de Gestión Financiera del Acta de recibo a satisfacción 
final por parte del Supervisor del Contrato y la correspondiente factura, 
previa presentación del informe final, certificación del pago de seguridad 
social y parafiscales (si hay lugar a ello) por el Contratista. 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO   

El contratista deberá: 

 Ejecutar la totalidad de las actividades conforme a los diseños aprobados. 

 Garantizar la calidad de los materiales. 

 Cumplir la NSR-10 vigente. 

 Cumplir RETIE. 

 Cumplir RETILAP. 



 

 

 Cumplir RAS vigente. 

 Implementar SG-SST durante toda la ejecución. 

 Garantizar la protección de áreas vecinas. 

 Mantener las zonas de trabajo limpias y seguras. 

 Disponer adecuadamente los residuos. 

 Realizar pruebas de funcionamiento de todos los sistemas instalados. 

 Entregar planos récord cuando sean requeridos. 

 Garantizar compatibilidad entre todas las especialidades. 

a. Documentos que entregará la Universidad 

La Universidad entregará, según disponibilidad: 

 Estudios previos. 

 Presupuesto oficial. 

 Diseños arquitectónicos. 

 Diseños eléctricos. 

 Diseños hidrosanitarios. 

 Especificaciones técnicas. 

 Cronograma base. 

 Acta de entrega del área de intervención. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda 
efectuar a los productos o servicios a proveer deberán ser tramitadas por el Contratista 
para su aprobación por el Supervisor, sin que ello se constituya en causa de demora en 
la ejecución del proyecto.  

7. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Serán responsabilidad del contratista todas las gestiones necesarias para la ejecución de 
actividades temporales relacionadas con: 

 Manejo de residuos. 

 Transporte de materiales. 



 

 

 Uso de equipos especializados. 

 Señalización temporal. 

 Seguridad industrial. 

En caso de requerirse permisos adicionales por modificaciones o intervenciones no 
previstas, estos deberán ser tramitados oportunamente por el contratista con 
acompañamiento de la Universidad. 

8. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

1. Todos los materiales deberán ser nuevos, originales y de primera calidad. 

2. Los elementos instalados deberán cumplir las normas técnicas colombianas 
aplicables. 

3. Los equipos eléctricos deberán contar con certificación RETIE. 

4. Los sistemas de iluminación deberán cumplir RETILAP. 

5. Las instalaciones hidrosanitarias deberán cumplir el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 

6. Las actividades en altura deberán ejecutarse conforme a la normatividad vigente 
de trabajo seguro en alturas. 

7. Los sistemas acústicos deberán garantizar el desempeño establecido en las 
especificaciones de diseño. 

8. Los vidrios de seguridad deberán cumplir las normas técnicas internacionales 
aplicables para resistencia al impacto y seguridad humana. 

9. Todos los acabados deberán presentar uniformidad de color, textura y 
apariencia. 

10. Antes de la entrega final deberán realizarse pruebas integrales de 
funcionamiento de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, audiovisuales y de 
iluminación. 

9. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Harán parte integral del contrato: 

 Estudios previos. 

 Presupuesto oficial. 

 Especificaciones técnicas de construcción. 



 

 

 Diseños arquitectónicos. 

 Diseños eléctricos. 

 Diseños hidrosanitarios. 

 Diseños de mobiliario. 

 Planos constructivos. 

 Cronograma de ejecución. 

 Manuales de fabricantes. 

 Normas técnicas aplicables. 

 Actas, aclaraciones y documentos expedidos durante el proceso contractual. 

Las disposiciones contenidas en estos documentos serán de obligatorio cumplimiento 
para el contratista durante la ejecución del contrato. 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ 20XX. 
 

______________________________________________ 
[Nombre Representante Legal] 

[Nombre Proponente] 
 


